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RECORRIDO Y DETALLES
INSTALACION CAÑERIAS ELECTRICASPERSPECTIVA ACCESO TRAMO ESPEJO DE AGUA PERSPECTIVA AREA CENTRAL

PERSPECTIVA AREA  ESCALINATAS

PERSPECTIVA CABECERA

PLANTA GENERAL
ESCALA  1: 175

DETALLE CAÑERÍAS, CAJA Y CHAPÓN
ESCALA  1: 5

CAÑO PVC Ø50mm x 3,2mm

CABLEADO DE ILUMINACION

TAPA CHAPA ACERO  40 x 40 CM Y 6 mm DE

ESPESOR C/ SOLDADURA PUNTUAL

PROVISORIA DE TAPA EN REGISTRO DE

COLUMNAS

CAJA ESTANCA PVC EXTERIOR IP 65

210 x 210 ( VER PROFUNDIDAD)

CAÑO PVC Ø50mm x 3,2mm

CABLEADO DE ILUMINACION

CONECTORES IP65 PARA CAÑERIA DE Ø50

ACERO COMUN Ø 16 MM SOLDADO A LA

PLACA SUPERIOR

AGUJERO Ø 75 mm EN TAPA CHAPA ACERO

40 x 40 CM Y 6 mm DE ESPESOR

CAJA PARA FUTURA CONEXION

CAJA PARA FUTURO

CONTROL DE ILUMINACION

CAJA PARA FUTURO

CONTROL DE ILUMINACION

CAÑO PVC Ø50mm x 3,2mm

CABLEADO DE ILUMINACION

QUE CORRE DENTRO DE LA VIGA PERIMETRAL

DE HORMIGÓN ARMADO

CAJA ESTANCA PVC EXTERIOR IP 65

210 x 210 ( VER PROFUNDIDAD)

PERSPECTIVA CAÑERÍAS, CAJA Y CHAPÓN
ESCALA  1: 5
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